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Para medir el contenido de humedad del hormigón se conocen varios métodos, además 
del procedimiento gravimétrico, los cuales difieren unos de otros tanto en lo que se re-
fiere a su exactitud como a su viabilidad. Dentro de un programa de investigaciones, los 
autores han tenido que resolver el problema de la realización de medidas de larga dura-
ción en elementos de hormigón de grandes dimensiones. Con el fin de obtener una visión 
de conjuntó sobre las experiencias adquiridas por la aplicación de los diferentes méto-
dos, se ha remitido un cuestionario a un cierto número de institutos y con el aval del 
RILEM. En el presente trabajo se hace un análisis de las contestaciones recibidas. Del 
estudio de estas respuestas y teniendo en cuenta la literatura sobre el tema, de la cual 
se da aquí una amplia referencia, se llega a la conclusión de que todavía no se dispone 
de un método universal para la medida del contenido de humedad. 
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Disposición ordenada de las respuestas a la encuesta del RILEM, del 24 de junio de 1970, respecto a 








































































































































































































y de cal. ! 
Clase de sensor 
y temperatura 
(utilizada) 
Gama completa de posi-
bles contenidos de hume-
dad. 
Equilibrio de himiedad co^ 
rrespondiente a una hume-
dad relativa del 50 al 100 
% para una temperatura 
de habitación. 
Equilibrio de humedad co-
rrespondiente a una himie-
dad relativa del 70 al 100 
% para una temperatura 
de á^^.a dTC. 
De 0 a 6 % del peso en 
seco del material de ensa-
yo a 20<J de temperatura. 
Contenidos de humedad 
bajo condiciones climáti-
cas: 14 a 22 % del peso 
en seco. 
De 0 a 6 % del peso en se-
co del material ensayado. 
De 0 a 6 % del peso en 
seco del material ensayado 
y de 0 a 100 % de hume-
dad relativa. 
De 5 a 97 % de himiedad 
relativa a una temperatu-
ra de 4° a 7PC. 
Sensores para gamas de 
medidas muy precisas (15 
% de H.R.) entre un 2 y 
un 99 % de H.R. y amplia 
gBxna de sensibilidad para 
un 10 a un 98 % de H.R. 
para temperaturas entre ' 
a*» a 50«C. 
0 a 100 % de H.R. a una 
temperatura por debajo de 
50<^y más seguro por deba-
jo de 32°C. 
Equilibrio de humedad co-
rrespondiente a una hu-
medad relativa entre el 0 
y el 100 %. 
Del 16 al 5 % en volumen 
a temperaturas de 20° a 
50<'C. 
Humedad equilibrada co-
rrespondiente para 0 a 100 
%' de H.R. 
Desde seco hasta con satu-
ración de agua. 
. Gama total de posibles 
contenidos de humedad a 
temperatura ambiente. -

















± 0,3 % de 
humedad 
relativa. 
± 2 % de 
humedad 
relativa. 
± 1,5 % de H.R. 
y T = ± 2<'C. 




total de medida 
10 pF). 





± 2,5 a ± 10 % 
dependiendo <ie 






















con el agua. 


































Los sensores consisten en hojas pa-1 
ralelas de mallas de electrodos se- ¡ 
paradas pc«: una delgada tela de fi-
bras de vidrio; rápido establecimien- 1 
to del equilibrio de humedad; uti-1 
lización de tensión de corriente al- i 
terna; calibrado; gravimetría con! 
idénticas muestras (en el sensor I 
Soiltest una curva de calibrado es 1 
suministrada por el fabricante). j 
Los sensores se calibran en baños I 
de arena húmeda. 1 
Después de 3 meses dificultades pa- 1 
ra medir la estabilidad alcanzada; 1 
gasto de tiempo' para el calibrado. I 
Los sensores se envejecieron artifi-1 
cialmente; se utilizó corriente alter-1 
na con una frecuencia de 1.500 ci-i 
clos por segundo; calibrado: a con-i 
tinuación del secado de un sensor i 
húmedo, determinación del peso y 1 
de la conductividad. i 
El sensor consiste en dos electrodos i 
de alambre de platino con una car 1 
misa de filtro cerámico; calibrado: i 
gravimétrico con muestras idénticas 1 
y soluciones sobresaturadas de sales. I 
La variación de la conductividad de 1 
una película C l . Li o C l . Br se mi-1 
de con puente de corriente alterna; i 
los sensores no deben entrar en con- i 
tacto con el agua líquida; la estabi- i 
lidad de calibrado se mantiene du- i 
rante años; en medios húmedos la 1 
exactitud es mijor; calibrado de 1 
soluciones salinas sobresaturadas. i 
Las mismas que del N.^  8, excepto i 
calibrado en cámara de aire acondi- ¡ 
clonado (según una comunicación § 
fidedigna del fabricante, las medidas I 
de corta duración pueden hacerse a i 
una temperatura de 85<J). i 
La variación de resistencia eléctri-1 
ca de un alambre tirante sujeto a i 
un cabo de muchos filamentos de i 
poliéster que cambia de longitud con I 
la humedad de equilibrio absorbí- i 
da: a elevada temperatura se pro-i 
duce fluencia en el cabo d©. Dacróri-, 1 
calibrado con soluciones sobresatura- 1 
das de sales. I 
Literatura: análisis de terrenos por I 
procedimientos electromagnet I c o s . 1 
Report '5, "Laboratory M e a s u r e - ! 
ments of electromagnetic Propaga- j 
tion -Constants in the Microwave | 
Spectral Region, 1.0-1.5 MHz", P u - | 
blicación del Cuerpo de Ingenieros i 
del Ejército de los Estados Unidos, I 
Waterways Experimental Station, ! 
Vicksburg, Miss. 39180 USA. i 
Los sensores se calibran sumergién- ¡ 
dolos en diferentes soluciones d e ! 
constante dieléctrica conocida para j 
obtener las constantes del condensa- ! 
dor; el contenido de agua de los I 
materiales se obtiene de una curva I 
estabilizada de calibrado. i 
El agua enlazada químicamente es i 
incluida en la medición; la estabi- 1 
lidad a largo plazo es buena cuan- 1 
do se utiliza un generador con una i 
larga vida media; calibrado gravi-1 
métrico; literatura: USA EWES § 
MP S-69-15. Evaluación de los mé-1 
todos nucleares para la determina-1 
ción de la densidad y el contenido i 
de agua de los suelos in situ super- 1 
ficiaJmente, abrü, 1969, U. S. Army! 
Corps of Ei^ineering, como ante-! 
riormente. 1 
El sensor todavía en etapa experi-1 
mental; muy susceptible a las inter- 1 
ferencias a causa de las necesaria- 1 
mente bajas elevaciones de temperar 1 
tura; calibrado, con cilindros de hor- i 
migón secados hasta cierto contení- i 
do de humedad, sellados seguida-1 
mente, antes del calibrado con equi- I 
librio de humedad. I 
Reflexión sobre superficies circun-1 
dantes (también grandes granos del I 
árido); formación de ondas estacio-I 
narias (dependiente de la^ distan-1 
cía); calibrado gravimétrico. i 
Método destructivo; el material ha i 
de ser fragmentado, c a l i b r a d o : I 
muestras de arena fina con conté-1 
nido de agua conocido. i 
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